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1. CÓDIGO ÚNICO DO RELATÓRIO 

 

EI RGE Sul – 20170410 – Decreto Situação de Emergência - Inundação 

2. RESUMO 

 

Este relatório possui o objetivo de descrever os procedimentos adotados para a classificação de 

interrupções em Situação de Emergência (ISE), decorrentes dos Eventos Meteorológicos ocorridos a 

partir do dia 09 de abril e que impactaram a área de concessão da RGE Sul. As informações contidas 

neste relatório estão em consonância às orientações dispostas no Módulos 01 e 08, dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. 

3. DEFINIÇÃO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (PRODIST – MÓDULO 1) 

 

 

Figura 1 – Definição Interrupção por Situação de Emergência – PRODIST Módulo 1 – Rev. 8 
 

 

Noutubro/2016 = 1.317.368 consumidores 

Valor referência RGE: 2.612 x 1.317.3680,35  

Limite CHI= 362.135 
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4. DESCRIÇÃO DO EVENTO 

 
No dia 09 de abril de 2017 uma forte precipitação de chuva atingiu a fronteira oeste, 

provocando enxurrada e inundação. Em virtude do alto volume de chuvas na região o rio 

Ibirapuitã chegou a registrar um nível cerca de 12 metros  acima do normal. Mesmo cerca 

de quatro dias depois da chuva, o rio continuava a subir, reflexo da enchente que atingiu 

Santana do Livramento no dia 09/04/2017, onde choveu 300mm.  

Na Fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul de acordo com o site da Defesa 

Civil, quatro municípios decretaram situação de emergência em virtude de enxurrada e 

chuva intensa. Dentre estes municípios estão: Quaraí, São Borja, Santana do Livramento e 

Alegrete, onde apenas no município de São Borja não houve interrupções no 

fornecimento de energia elétrica em função das inundações. 

 

Imagem do Rio Ibirapuitã em Alegrete. 
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5. DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO 

Devido às inundações ocorridas, muitas residências ficaram submersas tornando 

necessário a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de segurança e, 

em outras situações, o volume de chuva destruiu estradas, pontes e acessos, 

impossibilitando o reestabelecimento de energia elétrica às localidades que ficaram 

isoladas em virtude das enchentes. 

Em muitos locais, somente no dia 20/04/2017 a água baixou sendo possível o 

reestabelecimento de energia elétrica.  

Também, em virtude da enchente, medidores foram substituídos em função de 

avaria por ficarem submersos, assim como conexões, ramais de ligação e outros reparos 

necessários na rede elétrica de distribuição. 

 

6. INTERVENÇÃO REALIZADA E AÇÕES PARA REESTABELECIMENTO DO SISTEMA 

 

A RGE Sul está estruturada para atender seus consumidores buscando o equilíbrio 

entre o atendimento da legislação que rege o setor elétrico, a satisfação dos 

consumidores e os interesses da empresa. 

Quando estes eventos ocorrem é inevitável que o reestabelecimento do sistema não 

possua o mesmo imediatismo do que geralmente é percebido em dias com condições 

normais de operação. Mesmo nestas condições a RGE Sul procura reestabelecer o sistema 

elétrico na maior brevidade possível para a maior parte de seus consumidores, 

respeitando as prioridades de atendimento, a exemplo de condições que apresentam 

risco que superam qualquer outra prioridade estabelecida. 
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7. RELAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Ocorrência instalação tipo instalação h inicio h fim 
Duração 

(min) 
Clientes Causa Município 

Decreto 
municipal 

5891642 5560372 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
10/04/2017 

02:18:00 
11/04/2017 

10:54:25 
1956,42 1 Inundação 

SANTANA DO 
LIVRAMENTO 

8.007/2017 

5892617 5419099 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
10/04/2017 

14:07:17 
13/04/2017 

11:35:00 
4167,72 1 Inundação 

SANTANA DO 
LIVRAMENTO 

8.007/2017 

5893356 QUA - 391 Chave 
10/04/2017 

18:07:44 
12/04/2017 

20:56:00 
3048,27 34 Inundação QUARAÍ 27/2017 

5894528 QUA - 345 Chave 
11/04/2017 

14:47:00 
14/04/2017 

09:48:00 
4021 0 Inundação QUARAÍ 27/2017 

5895043 1191902 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
11/04/2017 

17:16:00 
14/04/2017 

13:02:01 
4066,02 1 Inundação 

SANTANA DO 
LIVRAMENTO 

8.007/2017 

5895042 3252527 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
11/04/2017 

18:49:21 
13/04/2017 

11:20:21 
2431 1 Inundação 

SANTANA DO 
LIVRAMENTO 

8.007/2017 

5894987 5239021 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
11/04/2017 

20:04:00 
12/04/2017 

18:00:23 
1316,38 1 Inundação QUARAÍ 27/2017 

5895236 ALE - 64 Chave 
11/04/2017 

21:53:51 
19/04/2017 

15:33:00 
11139,15 12 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5897165 2420549 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
13/04/2017 

09:15:37 
14/04/2017 

19:06:21 
2030,73 1 Inundação 

SANTANA DO 
LIVRAMENTO 

8.007/2017 

5897499 ALE - 2180 Trafo Circuito 
14/04/2017 

14:30:00 
18/04/2017 

19:05:00 
6035 94 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5897492 ALE - 2130 Trafo Circuito 
14/04/2017 

15:50:00 
17/04/2017 

15:21:23 
4291,38 94 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5897539 ALE - 2103 Trafo Circuito 
14/04/2017 

17:09:00 
18/04/2017 

17:48:00 
5799 79 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5897576 ALE - 2247 Trafo Circuito 
14/04/2017 

18:40:00 
18/04/2017 

19:16:24 
5796,40 69 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5897619 ALE - 2197 Trafo Circuito 
14/04/2017 

19:47:00 
18/04/2017 

15:54:26 
5527,43 128 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5897652 ALE - 2015 Trafo Circuito 
14/04/2017 

21:15:00 
18/04/2017 

15:49:00 
5434 104 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5898374 1533645 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
16/04/2017 

11:10:00 
19/04/2017 

10:10:24 
4260,40 1 Inundação ALEGRETE 193/2017 

5901344 3298618 
INCIDENCIA DE 

FORNECIMENTO 
19/04/2017 

14:37:48 
20/04/2017 

20:58:00 
1820,20 1 Inundação QUARAÍ 27/2017 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo I – Fotografias e Reportagens de Mídia 

Anexo II – Decretos de Situação de Emergência / Calamidade Pública 

Anexo III – Homologação Diário Oficial 
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Anexo II  

Decreto Alegrete 
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Decreto Santana do Livramento 
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Decreto Quaraí 
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Anexo III – Homologação Diário Oficial 

 

 

 

 

 

 


